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Sensor del termostato 
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Valvulas EKC
Fluctuación de temperature del aire
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Tiempo (min.)0 2010 155 25

Temp. objetivo

Temp. de pulpa segura

Temp. de pulpa insegura

Temp. de congelación

Debe existir una baja fluctuación de 

temperatura del aire
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